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Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil A

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

]
1. Brand melden ‘.\ Telefon: 112

Wer meldet?

Was ist passiert?

Wie viele sind betroffen/verletzt?
Wo ist etwas passiert?

Warten auf Ruckfragen!

Brandmelder betatigen

: : Gefahrdete Personen mitnehmen
2. In Sicherheit |

bri ngen Turen schliel3en

’y  Gekennzeichneten
I - -ﬁ Rettungswegen folgen

Auf Anweisungen achten

3. Loschversuch Feuerldscher benutzen
unternehmen

Ldschschlauch benutzen
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Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil B

Vorwort
Geltungsbereiche

Die vorliegende Brandschutzordnung gilt fir das Objekt BSZ fiir Technik lll,
»Richard-Hartmann-Schule“, Annaberger Str. 186, 09120 Chemnitz

Umfang der Brandschutzregelungen

Grundlage dieser Brandschutzordnung ist die DA. 37.01 (Rahmenbrandschutzordnung der
Stadtverwaltung Chemnitz vom 01.04.2013) und die DIN14096 Teil A bis Teil C.

Die Brandschutzordnung regelt den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Vor-
schriften, Anhange sowie Anlagen, die nicht alle Bereiche des Objektes berihren, bleiben
von diesen sinngemal unbericksichtigt.

Die Brandschutzordnung enthalt Mindestregelungen.

Erganzend, insbesondere fiir die Evakuierung, gelten der Flucht- und Rettungsplan und die
Evakuierungsordnung.

Die Bestimmungen Uber den baulichen Brandschutz sind in der Landesbauordnung sowie
den einschlagigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und in den entsprechenden Vor-
schriften des Bauwesens enthalten.

Fremdfirmen (Taxiunternehmen, Bau-, Reparatur-, Installations- und Wartungsfirmen sowie
Mieter von Gewerberaumen) haben sich bei Auftragserteilung bzw. anderer vertraglicher Bin-
dung schriftlich zu verpflichten, nétige Brandschutzforderungen einzuhalten und ihre Mitar-
beiter Gber jeweils notwendige BrandschutzmalRnahmen zu unterweisen.
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1. Brandverhiitung
1.1 Allgemeines

Die Verhutung und Bekampfung von Branden sind eine Gemeinschaftsaufgabe aller in der
Schule beschaftigten Personen.

Die Verantwortung gilt sowohl fur den Schutz aller Lehrerrinnen und Lehrer, Schilerinnen
und Schiiler als auch der vorhandenen Sachguiter.

Alle Beschéftigten des Freistaates Sachsen, der Stadt Chemnitz sowie Schulerinnen und
Schiler missen sich tUber vorhandene Brandgefahren am Arbeitsplatz und in dessen Umge-
bung informieren.

Wahrend den Schul-/Tageszeiten muss ein Verantwortlicher fur den Brandschutz anwesend
sein. Ferner sind im Flucht- und Rettungsplan und der Evakuierungsordnung die Verantwort-
lichkeiten und Maflinahmen fiir den Evakuierungsfall festgelegt.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tber die Brandschutzordnung mind. 1 x jahrlich ak-
tenkundig zu unterweisen.

Schuler sind 1 x jahrlich aktenkundig und praxisnah, insbesondere zu den Festlegungen zum
brandschutzgerechten Verhalten und zur Alarmierung und Evakuierung zu belehren.

1.2 Rauchverbot, offenes Licht und Feuer ,/ \

Das Rauchen in den Gebauden/Gebaudeteilen ist grundsatzlich untersagt! \\ /
Rauchen ist nur im gekennzeichneten Raucherbereich seitlich der Mensa gestattet.

Das Anziinden von Kerzen an Adventskranzen oder anderen Gestecken aus brennbaren
Materialien ist in den Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz verboten. Ein Anzinden
von Kerzen und Raucherkerzen in entsprechenden Halterungen kann gestattet werden,
wenn diese flr den Verwendungszweck geeignet und ausreichend standsicher sind. Sie
mussen wahrend des Betreibens beaufsichtigt werden. Nach dem Gebrauch ist fiir ein siche-
res Abldschen Sorge zu tragen.

Zusatzlich sind an den Zugangen zu den Raumen sowie Innenrdumen mit Gefahrdungspo-
tential, in denen nicht mit offenem Licht und Feuer umgegangen werden darf, ausreichend
Verbotsschilder an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

Glimmende Streichhdlzer dirfen nicht achtlos liegengelassen oder weggeworfen werden. Sie
gehoren in dafur bereitzustellende nicht brennbare Behaltnisse. Diese durfen auch bei der
Reinigung der Raume nur in nicht brennbare Behalter mit dicht schlieRendem Deckel entleert
werden.

Leichtentziindliche Gegenstande und Stoffe sind Materialien, die mit geringer Zliindenergie
(Streichholz oder Funken) in Brand gesetzt werden kénnen. Es ist verboten, leichtentziindli-
che feste Stoffe in Fluren und Treppenraumen zu lagern.

Dekorationen missen schwerentflammbar sein! Sie miissen der Brandklasse B 1 nach DIN
4102 entsprechen.

Beleuchtungen wie Scheinwerfer und Strahler miissen die vom Hersteller vorgeschriebenen
Sicherheitsabstéande zu brennbaren Materialien aufweisen.
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1.3 Schweill-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten

Beim Schweillen, Schneiden, Loten und Schleifen, hier insbesondere durch Fremdfirmen,
kénnen Flammen, Funken, verspritztes oder herabtropfendes Metall in der Nahe befindliche
brennbare Stoffe zur Entziindung bringen.

Bei solchen Arbeiten sind deshalb SchutzmalRnahmen, die in der Unfallverhitungsvorschrift
festgelegt sind, zu beachten.

Schweil’-, Schneid-, Lot- und Trennschneidarbeiten beduirfen einer schriftlichen Genehmi-
gung durch das verwaltende Amt (in der Regel Gebaudemanagement und Hochbau) und die
Schulleitung. Diese Genehmigung muss genaue Angaben Uber die zu treffenden Schutz-
maflnahmen enthalten.

1.4 Elektrische Geréte

Private elektrische Gerate, deren Betreibung durch die Leiterin/den Leiter der objektverwal-
tenden Einrichtung genehmigt ist, miissen den elektrotechnischen Normen entsprechen und
nach der Bedienungsanleitung betrieben werden. Sie sind in den festgelegten Zeitabstanden
in die Uberpriifung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel mit einzubeziehen. Alle elektri-
schen Gerate, aulder solche, die fiir den Dauerbetrieb zugelassen sind (z.B. Kihlschranke),
sind wahrend des Betreibens ausreichend zu beaufsichtigen. Die in den Dienstanweisungen
1020 (Hausordnung) und 6004 (Prufungen und Wartungen elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel) getroffenen Festlegungen sind zu beachten.

Aufsteller von netzabhangigen Warenautomaten sind schriftlich zu verpflichten, diese Gerate
ordnungsgemal’ instand zu halten. Die Bewirtschaftungsfirma der Essenausgabe (Fremd-
firma) ist eigenverantwortlich fiir ihre Gerate zustandig.

Elektrische Kochgerate und Kaffeemaschinen sind auf nicht brennbaren, warmedammenden
Unterlagen (z. B. einzelne Wand- oder Fultbodenfliese) so abzustellen, dass in der Nahe be-
findliche Gegenstande auch bei Gibermafiger Erwarmung nicht entziindet werden kénnen.
Wahrend des Betriebes sind die Gerate ausreichend zu beobachten.

Tauchsieder dirfen nicht eingesetzt werden.

Mangel an elektrischen Anlagen und Brandschutzeinrichtungen sind sofort dem/der Sicher-
heitsbeauftragten fir innere Sicherheit oder dem Vorgesetzten zu melden.

Durchgebrannte Sicherungen, schadhafte Steckdosen und Leitungen sind nur durch Fach-
krafte zu reparieren.

Beim Verlassen der Raume nach Schulschluss ist die Energiezufuhr bei allen darin unterge-
brachten Geraten und Einrichtungen, die nicht der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen
(z. B. PC, Server usw.), zu unterbrechen.

Bei Genehmigung zur Benutzung von elektrischen Zusatzheizgeraten sind diese so aufzu-
stellen, dass brennbare Gegenstande nicht entziindet werden kdnnen. Die Bedienungsanlei-
tung ist unbedingt zu beachten.

In explosionsgefahrdeten Bereichen sind Ziindquellen auszuschlieRen, die Verwendung von
offenem Feuer und offenem Licht sowie das Rauchen sind untersagt. Auf das Verbot ist
deutlich erkennbar und dauerhaft hinzuweisen. Die Kennzeichnung muss entsprechend der
GUV-V A8 — Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz erfolgen.

Werden Mangel und Schaden an elektrischen Installationen sowie Anzeichen hierflir (fla-
ckerndes Licht, Verfarbungen, Schmorgeriche usw.) festgestellt, so erfordert dies die sofor-
tige Aulderbetriebnahme und die Meldung an den Dienstvorgesetzten. Dieser ist verpflichtet,
unverziglich MaRnahmen zur fachgerechten Schadensbeseitigung einzuleiten.

>
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2. Brand- und Rauchausbreitung
2.1 Feuerschutzabschliisse

Brandschutztiren und Rauchschutztiren sind selbstschlieBende Tiren, die dazu bestimmt A
sind, im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von Feuer bzw. Rauch
durch Offnungen in Wanden fir eine bestimmte Zeitspanne zu verhindern.

Diese durfen nicht festgestellt, verkeilt, verstellt oder festgebunden werden.

Die einzig zulassigen Haltevorrichtungen sind solche, die beim Auftreten von Rauch ein au-
tomatisches SchlieRen der Abschlisse bewirken.

Es ist grundsatzlich darauf zu achten, dass die SchlieRfunktion der Abschlisse nicht durch
abgestellte Gegenstande behindert wird!

3. Flucht- und Rettungswege

Das schnelle und sichere Verlassen der Schul- und Arbeitsbereiche muss standig gewahr-
leistet sein. Dazu stehen gekennzeichnete Notausgange zur Verfugung.

Fluchtwege und Notausgange (Treppenraume, Flure und Fluchttiiren) missen frei von Hin-

dernissen bleiben, dirfen nicht eingeengt werden und sind brandlastfrei zu halten.
Piktogramme missen intakt und erkennbar sein; sie diirfen nicht verdeckt werden.

Fluchtwege und Notausgange sowie die dorthin fihrenden Durchgénge und Turen durfen
nicht durch Gegenstande versperrt werden, so dass sie jederzeit benutzt werden konnen.

Bei Gefahr muss sichergestellt sein, dass alle Personen die Raume schnell verlassen oder
von aulien schnell gerettet werden kénnen.

Tdren im Verlauf von Rettungswegen sind generell unverschlossen zu halten.
Notausgange durfen wahrend der Schul-/Tageszeit nicht abgeschlossen sein.

Ausnahme: Turen mit Panikentriegelungen oder Drehknaufzylindern, die sich jederzeit von
innen ohne Hilfsmittel 6ffnen lassen.

Auf Rettungswegen aufRerhalb von Gebauden und auf Aufstell- und Bewegungsflachen fur
die Feuerwehr ist es verboten, Kraftfahrzeuge abzustellen.

Auf das Verbot wird durch entsprechende Schilder hingewiesen. Diese duirfen nicht verdeckt
oder zugestellt werden.

Im Brandfall keine Aufziige benutzen!
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4. Melde- und Léscheinrichtungen
4.1 Meldeeinrichtungen

Im Objekt sind eine Hausalarmanlage mit Handmelder und Feuerldscher vorhanden.

Jeder Beschaftigte hat sich Uber die Standorte zu informieren sowie sich mit der Handha-
bung der Melde- und L&scheinrichtungen vertraut zu machen.

Im Brandfall werden mit dem Einschlagen der Scheibe eines Handmelders die im Gebaude
anwesenden Personen alarmiert. Eine Alarmierung der Feuerwehr erfolgt nicht automatisch.

Eine weitere Moglichkeit der Alarmierung ist Uber Zuruf bzw. Trillerpfeifen.

Die Feuerwehr ist Uber Notruf 112 zu alarmieren.

Nach Erkennen samtlicher relevanter Gefahrenereignisse ist der folgende Personenkreis zu
informieren bzw. zu verstandigen:

Name/Funktion Erreichbarkeit
Herr Steglich / Schulleiter dienstlich: 0371 3989-1300
Herr Dr. Jahn / Stellv. Schulleiter dienstlich:0371 3989-1303

Herr Oelmann / Sicherheitsbeauftragter | gienstlich: 0371 3989-1330

Herr Heim / Hausmeister dienstlich: 0371 3989-1308
Dienst-Handy: 0151 12179446

4.2 Handfeuerloscher

Feuerléscher dienen zur Bekampfung von Entstehungsbranden. Diese tragbaren, betriebs-
fertigen Loschgerate kdnnen das Léschmittel durch dauernd gespeicherten oder vor Ge-
brauch erzeugten Druck selbsttatig ausstofRen.

Die Standorte der Feuerldéscher sind mit dem Feuerldscher-Symbol gekennzeichnet sowie
Bestandteil der im Objekt montierten Flucht- und Rettungsplane.
Eine Liste mit der Aufstellung der Handfeuerloscher ist Bestandteil der Brandschutzakte.

Feuerldéscher missen typgeprift und amtlich zugelassen sein. Die rote Lackierung des Be-
haltnisses dient dem leichten Auffinden.

Um die Gefahrdung bei der Brandbekampfung an elektrischen Anlagen gering zu halten,

sind auf der Gebrauchsanleitung des Feuerldschers

- Hinweise auf die zulassige elektrische Spannung - beispielsweise 1000 V - und

- Hinweise auf den beim Ldschen einzuhaltenden Mindestabstand von spannungsfiih-
renden Anlagenteilen angegeben.

Eine Wartung der Handfeuerléscher hat in 2-jahrigen Abstanden zu erfolgen.
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4.3 Wandhydranten (wenn vorhanden)
Wandhydranten bestehen im Wesentlichen aus einem Schutzschrank oder einer Abdeckung,

einer Schlauchhaltevorrichtung, einem Absperrventil und einem Schlauch mit absperrbarem
Strahlrohr.

Zum Betatigen der Wandhydranten missen die Ventile der Versorgungsleitung geéffnet wer-
den. Mit den Wandhydranten kdnnen alle in ihrem Wirkungsbereich auftretenden Brande ge-
I6scht werden. Lediglich bei Fettbranden darf der Wandhydrant nicht eingesetzt werden.

Bei Elektrobranden missen die Sicherheitsabstadnde eingehalten werden.

Benutzung von Wandhydranten:

1. Strahlrohr herausnehmen und absperren

2. Schlauch von der Haspel vollstandig abziehen und knickfrei auslegen

3. Ventil (mit Handrad linksdrehend) 6ffnen

4. Strahlrohre 6ffnen

Wandhydranten sind in jahrlichen Abstédnden durch einen Sachkundigen auf ihre Funktions-
fahigkeit zu prufen.

4.4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) sollen im Brandfall den Rauch und die Warme ab-

fuhren. Die Auslosung kann von Hand, in der Regel dann durch die Einsatzkrafte der Feuer-

wehr und/oder automatisch erfolgen.

In erster Linie sollen durch die Inbetriebnahme folgende Ziele erreicht werden:

- Rettungs- und Angriffswege rauchfrei und damit benutzbar zu halten,

- die Brandbekampfung durch die Schaffung einer rauchfreien Schicht zu erleichtern,

- den flash-over (Feuersprung) und damit den Vollbrand zu verzégern bzw. zu vermeiden,

Einrichtungen zu schitzen,

- Brandfolgeschaden durch- Brandgase und thermische Zersetzungsprodukte herabzuset-
zen, die Beanspruchung der Bauteile zu vermeiden.

Hinweise auf Bedienstellen von RWA's sind den Flucht- und Rettungsplanen zu entnehmen.

Rauch- und Warmeabzugsanlagen sind regelmaf3ig durch einen Sachkundigen/ Sachver-

standigen auf ihre Funktion zu prifen.

5. Verhalten im Brandfall

Bewahren Sie Ruhe!
Im Brandfall sind die verantwortlichen Personen (siehe Text-Ziffer 4.1) aufgerufen

- die Lage zu beurteilen,

- die erforderlichen Entscheidungen zu treffen,

- Aufregung und Panik zu vermeiden,

- das rasche und geordnete Verlassen der gefahrdeten Bereiche zu organisieren,
(der unterrichtende Lehrer/Betreuer muss entscheiden, ob die Schiiler der Klasse Uber die
vorgesehenen Rettungswege sicher ins Freie gelangen kénnen oder ob es sicherer ist im
Klassenraum zu verbleiben)

- die Anwesenheit der Personen aus dem Brandbereich auf der Sammelstelle zu Gberprifen
und

- Ldsch-, Rettungs- und Bergungsmalnahmen zu unterstitzen.

Das oberste Gebot im Brandfall lautet

"Menschenrettung geht vor Brandbekampfung”



11
05.02.2025

6. Brand melden

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, jeden Brand unverziglich an die Feuerwehr zu melden!
Dies kann uber Telefon/Handy erfolgen - Tel.: 0-112 (Handy: 112).

Bei der telefonischen Brandmeldung ist folgendes anzugeben:

- Wer meldet?

- Was ist passiert?

- Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?
- Wo ist etwas passiert?

- Warten auf Riickfragen!

Alarmierung uber die Brandmelder, manuell: (bei aufgeschalteter BMA)

- Scheibe des Melders mit Gegenstand oder umhiillter Hand einschlagen!
Druckknopf des Melders tief eindriicken!

Schulleitung benachrichtigen!

Unterstitzung bei der durchzuflihrenden Objektevakuierung leisten!

7. Alarmierungssignale und Anweisungen beachten

Die Alarmierung der Beschaftigten und der Schulkinder erfolgt Gber das akustische Signal
der Hausalarmanlage bzw. Trillerpfeifen oder tUber Zuruf.

Die Hinweise sind unbedingt ernst zu nehmen! Die laufenden Arbeiten sind unter Beachtung
der Sorgfaltspflicht schnellstmoéglich einzustellen und das Gebaude ist zu verlassen.

Nach erfolgter Rdumungsanordnung sorgen alle anwesenden Mitarbeiter und Personen
zwingend dafir, dass die Kinder, welche sich im alarmierten Bereich befinden, das Gebaude
verlassen. Hierflr sind die gekennzeichneten Rettungswege und Treppenrdume zu nutzen.

Es ist in der Evakuierungsordnung festzulegen, welche Klasse welchen Ausgang, Flur und
Treppenraum als ersten Rettungsweg nutzt.

Kontrolle Nebenrdume, Toilette u. 4. RGume organisieren.
Siehe auch Flucht- und Rettungsplan (Evakuierungsordnung)

Die eintreffende Feuerwehr ist am Eingang des Objektes zu empfangen und entsprechend
Erfordernis einzuweisen.

Nach Ankunft der Feuerwehr dbernimmt der Einsatzleiter der Feuerwehr die Einsatzleitung
an der Brandstelle und entscheidet Gber weitere Ma3nahmen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ist dem Einsatzleiter kurze, sachliche Auskunft zu geben uber:

- Lage der Brandstelle, mit Information tber Ausdehnung des Brandes
- Hinweise auf vermisste oder gefahrdete Personen

- Unterbringung gefahrlicher Stoffe

- Zugang zum Brandherd.

Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten. Der zu-
standige verantwortliche Leiter hat ihm volle Unterstitzung zu gewahren.
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8. In Sicherheit bringen

Wichtig ist die Alarmierung aller Personen, auch solcher, die sich zur Zeit des Brandausbru-
ches vielleicht zufallig in seltener begangenen Bereichen aufhalten.

Zu denken ist auch an Besucher, denen die Orientierung schwerfallen kénnte.

Bei Rickzug durch verqualmte Raume soll man in geblckter Haltung gehen, um so die in
Bodennahe meist noch atembare Luft und bessere Sicht auszunutzen.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den Raum
zu gehen, der am weitesten vom Brandherd entfernt ist. Dieser sollte moglichst ein Fenster
zur Feuerwehrzufahrt besitzen.

Alle Tlren sind zu schlie3en, Fenster sind zu 6ffnen!

In Gefahr befindliche, durch Feuer eingeschlossene Personen missen sich der Feuerwehr
durch Zurufe bemerkbar machen. Um ein Verrauchen dieser Raume zu verhindern, sind
mdglichst alle Tarritzen, Schlissellécher und dhnliches abzudichten.

Beim Verlassen der gefahrdeten Bereiche sind die Rettungswegschilder im Verlauf von
Fluchtwegen und iber Notausgangen zu beachten, die einen sicheren Weg ins Freie aufzei-
gen.

Ferner erteilen die im Objekt ausgehangten Flucht- und Rettungsplane Auskunft Gber den
Verlauf der Rettungswege bzw. Uiber Méglichkeiten der Brandbekampfung.
Nach Verlassen des Gebaudes ist die Sammelstelle aufzusuchen.

Diese befindet sich wie folgt:

Schulbereich und Sporthalle:
— vor Altbau (Grinflache an Annaberger Str.)

Erste-Hilfe-Material befindet sich im

Lehrerzimmer Raum 102
Sekretariat Raum 331

alle Werkstatten
Chemie-Labor Raum 404/406
Biologie-labor Raum 218
Hausmeister-Biro Raum 012
Sport-Lehrerzimmer Raum 083
Sportgerateraum 086
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9. Loschversuche unternehmen

Brande werden prinzipiell erst nach der Alarmierung der Feuerwehr bekampft.
Die mit den Feuerldschern bzw. den Wandhydranten vertraute Person muss individuell far
sich entscheiden, ob sie sich zutraut, auch bei einem kleinen Brand, selbst zu [6schen

Im Zweifelsfall gilt: "Personenschutz vor Brandbekampfung™!

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Léschversuche, soweit dies ohne Gefahrdung
der eigenen Person maoglich ist, durchzufiihren.

Leicht brennbare Gegenstande sind aus der Nahe des Brandherdes zu entfernen.

Bleiben die Loschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tiren und Fenster zu schlieen
und das Gebaude ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

Ggf. Brandwunden sofort und ausdauernd mit sauberem Wasser kiihlen und den Rettungs-
dienst erwarten. Verbrannte Kleidung nicht entfernen.

Handhabung von Feuerléschern

Falsch

Loschmittelstrahl niemals gegen die Wind-
; richtung einsetzen, sondern stets mit Wind- o
? richtung vorne unten beginnend Loschmittel- = ~ ﬁ?}
M z— strahl in die Flammen einbringen, Léschpul- Q R— "y
l".-e-'::’- I verwolke muss jeweils an der Flammenfront ” PR,
optimale Ausbreitung erreichen.

Feuerldscher nie probeweise betdtigen!
Loschmittelstrahl nicht wahllos in die Flam-

{1 y men richten, sondern stets von unten begin- ﬁ'cl' , E Q y
h ) nend die Loschmittelwolke iiber das Brand- M) 2 i)

objekt legen.

Aber:
Tropfbrande von oben nach unten abl6-

!]. o
AEr w.:! ! schen.

Brande groBerer Ausdehnung niemals mit
) einzelnem Feuerldscher angreifen, sondern

3 A ’ﬁ stets mit groBem Feuerldschgerdt bzw. meh-
'l ,g\ : ,._..'.'IL!, reren Personen und Feuerldschgeraten

gleichzeitig den Ldschangriff vortragen.

Bei kleinen Entstehungsbrénden Loschmittel-
vorrat nicht sinnlos Vergeuden, sondern nur
2 = 50 viel Loschmittel einsetzen, wie zur erfolg- (“7
g - }f"\ reichen Abléschung erforderlich ist. Losch-
— mittelreserven flr evtl. Riickziindungen be-
reithalten.

Benutzte oder in Betrieb gesetzte Feuerl6-

' scher niemals sofort wieder an den Bereit- - (. i

stellungsort bringen, sondern unverziiglich

P\ ."[ LIrfl Ji durch geschultes Personal (iberpriifen und I’I ij’:ﬁ__—_M

einsatzbereit machen lassen.
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Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil C
1. Geltungsbereich

Die vorliegende Brandschutzordnung gilt fir das Objekt BSZ fiir Technik lll,
»Richard-Hartmann-Schule®, Annaberger Str. 186, 09120 Chemnitz

Ihr raumlicher Geltungsbereich bezieht sich auf alle Gebaude, Einrichtungen, Freiflachen
und sonstige Anlagen.

Dieser Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die besondere Aufga-
ben im Brandschutz wahrnehmen (z. B. Schulleitung, von der Schulleitung beauftragte Lehr-
krafte, Hausmeister).

2. Besondere Aufgaben im Brandschutz
Als Brandschutzverantwortlicher fiir die Schule ist zusténdig: Herr Jens Steglich

In den folgenden Abschnitten sind die wesentlichen Aufgaben des Brandschutzbeauftragten
und der Personen mit besonderen Aufgaben im Brandschutz dargestellt.

2.1. Brandverhiitung

Im Rahmen der Brandverhitung sind insbesondere die folgenden vorbeugenden Brand-
schutzmalRnahmen wahrzunehmen:

- Uberwachen der Einhaltung der Brandschutzordnungen Teil A (Aushang) und Teil B (fur
Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben), z. B. Begrenzung von Brandlasten,
Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen,

- Verantwortlichkeit fir die Beibehaltung, FortfUhrung und Anpassung der Brandschutz-
bestimmungen bei baulichen Veranderungen und Nutzungsanderungen,

- Priifung bzw. Uberwachung der Priifung von Brandschutzeinrichtungen auf Vorhanden-
sein, Vollstandigkeit, Beschadigung und Aktualitat sowie Festlegung von ggf. erforderlichen
ErsatzmalRnahmen,

- Anbringen, Uberwachen und Aktuellhalten von Hinweis- und /oder Sicherheitsschildern
(Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, der Sammelplatze, der Brandschutzein-
richtungen und der besonderen Gefahrenbereiche),

- Genehmigung und Uberwachung von Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. Ausstellung
des Erlaubnisscheins flir feuergefahrliche Arbeiten mit Festlegung der zu treffenden
Schutzmalinahmen - Schweilerlaubnisschein),

- Beratung zu Fragen des Brandschutzes bei besonderen Schulveranstaltungen
(z. B. Projekttage, Feiern, Theaterauffihrungen, Ubernachtungen usw.) z. B. hinsichtlich
der Bereitstellung zusatzlicher Feuerldscher oder der Auswahl und Gestaltung von
Dekorationen,

- regelmafige Durchfuhrung von Brandschutzunterweisungen, Brandschutzbegehungen und
Raumungs- bzw. Evakuierungsibungen sowie deren Dokumentation,

- Auswertung von Raumungs- bzw. Evakuierungstbungen, Erarbeitung von Verbesserungs-
maflnahmen und Uberprifung von deren Wirksamkeit,

- Uberwachung des standigen Freihaltens von Feuerwehrzufahrten und von Flachen fiir die
Feuerwehr,
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2.2 Alarmplan fiir den Gefahrenfall

Bei einem Brand oder im Gefahrenfall sind zunachst folgende Schritte einzuleiten:
- Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei informieren,

- Auslésung des Feuer- bzw. des Hausalarms und

- Unterrichtung der Schulleitung und des Schultragers.

2.3 SicherheitsmaBnahmen fiir Personen, Tiere, Umwelt und Sachwert

Nach der Alarmierung (s. Alarmplan) sind bei einem Brand oder im Gefahrenfall insbeson-
dere folgende SicherheitsmalRnahmen durchzufiihren:

- sofortige Rdumung der gefahrdeten Bereiche und Uberpriifung der vom Brand betroffenen
Gebaude,

- Betreuung der Lehrkrafte und der Schuler,

- Betreuung von behinderten oder verletzten Personen veranlassen,

- Festlegung der Durchfiihrung einer Evakuierung in einen witterungsgeschutzten Bereich,

- besondere technische Einrichtungen (z. B. Rauch- und Warmeabzugsanlagen) in Betrieb
nehmen bzw. elektrische Anlagen aul3er Betrieb nehmen oder in einen sicheren Zustand

bringen,

- Hinweis an die Feuerwehr auf besondere Gefahrstoffe zum Schutz der Einsatzkrafte und
der Umwelt und

- Bergung vorher festgelegter Sachwerte veranlassen.
2.4 LéschmaRnahmen

Damit sich im Brandfall keine Personen durch eigene Loschmalinahmen gefahrden,
ist darauf zu achten,

- dass Loéschversuche nur bei kleineren Entstehungsbranden vorzunehmen sind, weil der
Personenschutz immer im Vordergrund steht, und

- dass Loéschversuche nur durch Lehrkrafte erfolgen sollen.

2.5 Vorbereitung fiir den Einsatz der Feuerwehr

Damit bei einem Brand- oder im Gefahrenfall die Feuerwehr ungehindert Rettungs- und/oder
Léscharbeiten durchflihren kann, sind insbesondere folgende MalRnahmen erforderlich:

Raumung der Brand- bzw. Gefahrenstelle und der ndheren Umgebung (Personen vom
Gefahrenbereich fernhalten),

Freihalten der Flachen fur die Feuerwehr und der Léschwasserentnahmestellen vor
Schilern und Schaulustigen (Rettungskrafte nicht behindern),

Aufstellen von Lotsen zur Einweisung der Rettungskrafte und

Bereithalten von Gebaudeplanen, Schliisseln fir den Gebaudezugang und wichtigen
Informationen fir die Rettungskrafte.
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2.6 Nachsorge
Nach einem Brand sind insbesondere folgende Malinahmen vorzusehen:

- Veranlassung oder Durchflihrung der Sicherung der Brandstelle nach der Freigabe durch
die Feuerwehr und

- Veranlassung der Uberpriifung und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von
Brandschutzeinrichtungen (z. B. Befiillung von Feuerléschern).

3 Inkrafttreten

Die Brandschutzordnung tritt nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Chemnitz, den 05.02.2025

Schulleitung



